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最終更新日 H24.10.24 

改修技術 No. 14101202 
 

性能分野 防災性 

大分類 震災後の生活性能維持 

中分類 生活継続可能日数に関する項目 

技術の名称 雨水利用・二系統給水 

改修技術の概要 

・ 雨水を貯留し、中水として利用するシステムを導入すれば、震災等により断水し

たときの水不足の対応に役立つ。ただし、雨水を散水以外に使用する場合、下水

料金が別途かかる場合があるので下水道局への確認が必要である。 

・ 供給日数、対象人数、単位水量（表１）を決め必要な雨水槽容量を設定する。 

・ 衛生機械室スペースに余裕がある場合は、雨水槽を衛生機械室内の既設受水槽近

傍に設置するが、衛生機械室に余裕がない場合は敷地内空地に追加の受水槽を設

置することを検討する。飲用水でなければ地下埋設水槽でもよい。 

・ 新設配管のルートを決める。建物内に配管ルートがない場合は、外壁に沿って外

部配管とすることも検討する。外部配管の場合、外壁に足場が必要となる。 

・ 建物内で水を利用するためには、公共下水の排水が機能することが前提となる。

・ 雨水槽(受水槽)の清掃(1 回/年,水道法施行規則第 55 条第 1 項）、水質検査（2 回/

年、ビル管法）が必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 雨水利用・二系統給水概念図 図２ 雨水槽容量決定フロー

表１ 断水時の単位給水量設定の例 

用途 飲料水のみ
飲料水＋トイレ
＋簡易洗濯

飲料水＋トイレ
＋簡易洗濯
＋簡易シャワー

飲用
炊事
洗面 ― 6　※2 6　※2
入浴 ― 38　※2
洗濯 ― 10　※3 19　※2
トイレ ― 14　※2 14　※2
その他 ― ― 2　※2

合計(q2) 3 33 100

※2：「そこで...やってみました！節水実験（国土交通省河川局HP)｣より引用

　3　※1 3　※1 21　※2

※3：衣服程度を手洗いするとして、上記文献の半分の量とした。

※1：成人の生命維持に必要な水分量2L～2.5L／日･人に若干の余裕を加えた水量。

（出典：「大規模建築物の給排水設備等の防災対策に関する基準の検討報告書」 平成 22 年 3 月 (株)ジェス、(一財)日本建築防災協会）

http://www.housing-stock.com/index.html
http://www.housing-stock.com/tech_sheet/index.html
http://www.housing-stock.com/tech_sheet/index.html#tabs01_04


国土交通省・持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会  

- 257 - 
 

共
同
住
宅
の
タ
イ
プ
ご
と
の
技
術
の

適
用 

技術の種類 
□調査・診断技術 
■改修技術（□劣化を補修する技術 ■性能を向上させる技術） 

共同住宅の

タイプごとの

適用可能性 

S55 年以前供給 中層階段室・壁式（総プロＡ１） 使われる可能性がある※ 

S55 年以前供給 高層・ラーメン（総プロＡ２） 使われる可能性がある※ 

S56～H2 年供給（総プロＢ） 使われる可能性がある※ 

H3～12 年供給（総プロＣ） 使われる可能性がある※ 

H13 年以降供給（総プロＤ） 使われる可能性がある※ 

（補足）※雨水貯水槽の設置場所が確保できる場合 

常にセットで利用 

される技術 
― 

技術が適用される 

建物の部位 

■共用部分 

（□躯体・外壁 □屋根 □建具 ■設備・配管等 □その他共用部） 

■専有部分 

（■設備・配管 □その他専有部分） 
設置・運営等で建築基準法以外に注意すべき主な法令がある設備 
（受水槽、給水管） 
□注意すべき主な法令（水道法） 

団地で適用した場合

のメリット 

□住棟まわりの土地が利用できること（仮設以外）（         ） 

■まとまった土地が利用できること （仮設以外）（雑用水槽の設置場所） 

□住宅の数が多く密度が高い（                    ） 

□特定の設備があること（          ） 

足場の設置が必要 
■必要 □不要 

（雑用水配管を外配管とする場合、足場が必要 ） 

工
事
に
よ
る
居
住
者
へ
の
影
響

数日以上居住

できない住戸が

発生 

□該当 ■非該当 

（                            ） 

一時的な影響

が発生 

■断水などライフラインが一時的に利用不可  

■振動 ■騒音 □粉塵 □臭気 

□その他専有部又は専用使用部分に対する制限 

（ 給水配管の切り替え時に一時的に断水する ） 

工事後に続く影

響が発生 

□専有部分又は専用使用部分の使用に対する制限（               ） 

□日照・採光等への影響（                   ） 

当該技術が利用される

工事 

■計画修繕工事（□劣化の補修 ■性能の向上） 

■耐震改修工事（□耐震性の向上 ■他の性能の向上） 

技術的限界 ― 

参
考
資
料 

技術情報 ― 

価格情報 グリーン診断・改修計画基準及び同解説｣,p326-327､2006 年 5 月、(財)建築保全センター 
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